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Resumen—En este trabajo se presenta el estudio previo y el disen˜o de la modernizacio´n del control del sistema de limpieza de las
rejillas de la toma de carga de la Central Hidroele´ctrica Agoya´n. Este sistema permite mantener libre el ingreso de agua hacia
las turbinas, y esta´ conformado por un po´rtico mo´vil (14,65 Tn) y un sistema de deteccio´n de obstrucciones. Para el control y
monitoreo del sistema de limpieza de las rejillas se implemento´ una topologı´a de control centralizada constituida por dos auto´matas
y un panel ta´ctil conectados a trave´s de una red WLAN.
Palabras Clave—Hidroele´ctricas, HMI, PLC, Redes Inala´mbricas, Instrumentacio´n, Sistemas de Control.
Abstract—This paper presents the previous study and design of the modernization of the control of the cleaning system of the grids
of the load taking of the hydroelectric power plant Agoyan. This system allows to keep the water ingress free to the turbines, and
is formed by a movable gantry (14; 65 Tn) and an obstruction detection system. A centralized control topology consisting of two
automata and a touch panel connected via a WLAN network was implemented for the control and monitoring of the grid cleaning
system.
Keywords—Hydro, HMI, PLC, Wireless networks, Instrumentation,Control systems.
INTRODUCCIO´N
La Central Hidroele´ctrica Agoya´n (CHA) se encuentra en
funcionamiento desde el an˜o de 1987, esta´ localizada en la
provincia de Tungurahua a 180 Km al Sureste de Quito, cerca
de la ciudad de Ban˜os (TRASINCA-CONSULT, 2017). La
CHA aprovecha el caudal del rı´o Pastaza para mover dos
turbinas tipo Francis con una potencia total de 156 MW y un
caudal ma´ximo turbinado de 60 m3/s por unidad, aportando
al sistema nacional interconectado un promedio anual de 998
GWh de energı´a. El voltaje de generacio´n es 13,8 KV, el
cual es elevado a 138 KV por medio de transformadores de
potencia para luego ser enviado por dos lı´neas de transmisio´n
a la Subestacio´n Ban˜os, y por ende al Sistema Nacional
Interconectado (CELEC, 2016).
El sistema de limpieza de las rejas de la represa de Hi-
droagoya´n tambie´n funciona desde el an˜o 1987 y contaba
con tecnologı´a de punta de la e´poca. Cuando se inicio´ este
trabajo, el sistema se encontraba funcionado al 30 % de su
capacidad debido a que los mandos electro´nicos de control
presentan fallas debido a las condiciones clima´ticas adversas.
*Ingeniero en Electro´nica y Control.
†Ph.D. en Ingenierı´a Ele´ctrica.
‡Ingeniero Ele´ctrico.
Adema´s, los modos de operacio´n automa´tico y semiautoma´tico
no estaban habilitados. Este sistema es de alta importancia
porque el agua que pasa por la represa Agoya´n, y por este
sistema, no solo alimenta a las turbinas de Hidroagoya´n sino
tambie´n a las de la Central San Francisco. Conjuntamente,
estas centrales hidroele´ctricas aportan un 11 % de la energı´a
del Sistema Nacional Interconectado (CELEC, 2016). Por
tanto, la modernizacio´n del sistema de limpieza de rejillas
era prioritaria para garantizar el buen funcionamiento de
las centrales hidroele´ctricas mencionadas y la produccio´n de
energı´a ele´ctrica en el paı´s.
En el presente trabajo se presenta la modernizacio´n del
sistema de control de limpieza de las rejillas de la toma de
carga de la CHA, este sistema es el encargado de mantener las
rejillas de proteccio´n sin obstrucciones para el libre paso de
agua en la toma de carga de la represa. El sistema de limpieza
de las rejillas esta´ constituido por dos subsistemas: el po´rtico
limpia rejas y el sistema de deteccio´n de obstrucciones en las
rejas. El primero se encarga de recoger los materiales extran˜os
adheridos en las rejas, mientras que el segundo se encarga de
la deteccio´n oportuna de obstrucciones y sobreflujo.
Este documento se encuentra organizado de la siguiente ma-
nera: en la Seccio´n se describe el funcionamiento del sistema
antes de la modernizacio´n y las caracterı´sticas principales que
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debera´ cumplir el disen˜o. En las secciones y se describe el
disen˜o del control del sistema. Finalmente, en la seccio´n se
presentan pruebas y resultados del sistema implementado.
ESTUDIO PREVIO
La toma de carga de la CHA esta´ formada por tres rejas (Figura
1), cada una posee un conjunto de ocho aberturas denominadas
pan˜os que impiden el ingreso de basura u objetos grandes, que
podrı´an ocasionar dan˜os en los equipos de generacio´n ubicados
en casa de ma´quinas. Para evitar una excesiva acumulacio´n de
basuras en las rejas se cuenta con un sistema de limpieza, este
sistema tiene una parte mo´vil y otra fija. La parte mo´vil del
sistema limpieza de las rejillas se conoce como po´rtico limpia
rejas, mientras que la parte fija del sistema de limpieza de las
rejillas se denomina sistema de deteccio´n de obstrucciones
en las rejas. Cabe sen˜alar que el po´rtico limpia rejas opera
diariamente para garantizar el libre flujo de agua hacia las
turbinas de la CHA.
Figura 1. Po´rtico Limpia rejas y Toma de carga de la Central Agoya´n
(fotografı´a tomada en un lavado de embalse).
Po´rtico limpia rejas
El po´rtico limpia rejas (Figura 2) es una estructura meta´lica
(14,65 Tn) que se desplaza a lo largo de la toma de carga, sobre
unos rieles y realiza la limpieza en las rejas. Este esta´ provisto
de un bastidor con un panel de un˜as que remueve troncos,
maleza, cuerpos de animales y otros objetos grandes adheridos
en las rejas, adema´s esta´ compuesto por dos vigas inferiores y
cuatro patas, todas de seccio´n tipo cajo´n; en su parte superior
se dispone de una plataforma donde se alojan los motores
ele´ctricos y los mecanismos de izaje para su funcionamiento.
El po´rtico tambie´n esta´ equipado con la´mparas reflectoras para
iluminar la zona de trabajo.
La operacio´n del po´rtico se la realiza con los siguientes
componentes:
1. Un sistema de traslacio´n
2. Una rampa mo´vil para maniobrar el carro
3. Un carro limpia rejas para recoger la basura
4. Una cabina de comando
La operacio´n del po´rtico limpia rejas se controla por medio
de un tablero de control que tiene varias opciones: modo
Motor eléctrico
Caja reductora de velocidad
Rueda delanteraRueda trasera
Riel
Viga inferior
Figura 2. Partes del Po´rtico limpia rejas de la toma de carga de la central
Agoya´n
manual, modo semiautoma´tico y modo automa´tico. En modo
manual el operador activa manualmente los mecanismos del
po´rtico, mientras que en modo semiautoma´tico la limpieza de
las rejas se realiza a una seccio´n de cuatro rejas mediante
un boto´n disponible en el tablero de control. En la operacio´n
automa´tica del po´rtico se realiza la limpieza de una seccio´n
de ocho pan˜os (una reja) en las cuales se detecta que existen
basuras acumuladas, esta funcionalidad se activa a trave´s de
una orden de operacio´n del sistema de deteccio´n de obstruc-
ciones en las rejas. Para el efecto se dispone de un sistema de
can˜erı´as mediante el cual se envı´a aire comprimido a ambos
lados de la rejilla, y mediante sensores de presio´n se establece
un diferencial que indica una “pe´rdida de carga”, esto activa
el modo de operacio´n automa´tico del po´rtico.
Originalmente, el po´rtico limpia rejas solo funcionaba en
modo manual; el modo semiautoma´tico y automa´tico del sis-
tema no se encontraban operativos debido a: 1) las condiciones
de los sensores inductivos para el posicionamiento del po´rtico,
los cuales no pudieron reemplazarse al ser obsoletos, y 2) el
sistema de deteccio´n de obstrucciones estaba deshabilitado de-
bido a que los componentes electro´nicos con los que opera este
sistema estaban deteriorados por las condiciones clima´ticas.
Sistema de deteccio´n de obstrucciones en las rejas
Este sistema se encuentra instalado en el sector de las rejas de
la bocatoma (Figura 1), y permite detectar obstrucciones en
las rejas o sobreflujo en el tu´nel de carga mediante la medicio´n
de presio´n diferencial. La presio´n diferencial, medida usando
el me´todo de burbujeo (Sole´, 2012), debe variar dentro de
un rango determinado, de otro modo emite sen˜ales de rejas
obstruidas o sobreflujo. Para este fin se compara la presio´n
aguas arriba de y aguas abajo de la reja. En el caso de rejas
semiobstruidas la presio´n aguas abajo de la reja, debe ser 20 %
menor a la presio´n aguas arriba de la reja; mientras en el caso
de rejas obstruidas la presio´n aguas abajo de la reja, debe ser
40 % menor a la presio´n aguas arriba de la misma. En la Figura
3 se indica el diagrama de bloques del sistema de deteccio´n
de obstrucciones en las rejas.
El sistema de deteccio´n de obstrucciones en las rejas se en-
contraba fuera de servicio debido a que las tarjetas electro´nicas
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Figura 3. Diagrama de bloques del sistema de deteccio´n de obstrucciones en
las rejas.
con las que operaban los sensores de presio´n presentaban fallas
por deterioro propio del tiempo de servicio. Estas no pudieron
ser reemplazadas debido a que ya no existen el mercado.
Con el fin de contar un sistema completamente funcional
y moderno, no solo se analizo´ el funcionamiento que debe
tener este sistema, sino que tambie´n se realizo´ entrevistas
al personal encargado del manejo de este para definir las
prestaciones y requerimientos del equipamiento a incorporar
en el nuevo control del sistema. Para el po´rtico limpia rejas, se
propuso disen˜ar un nuevo sistema de mando y control para 3
modos de operacio´n (manual, semiautoma´tico y automa´tico),
incorporando equipos y dispositivos de tecnologı´a actual. Un
PLC constituira´ la unidad central de control y un panel ta´ctil
ubicado en la cabina de mando permitira´ la operacio´n del
po´rtico.
Para el sistema de deteccio´n de obstrucciones, se propuso
reemplazar las tarjetas electro´nicas por un sistema constituido
por un PLC y sensores para la medicio´n de presio´n diferencial,
lo cual permitira´ la deteccio´n de una obstruccio´n en las
rejas. Las sen˜ales de reja obstruida y sobre flujo se enviara´n
al PLC del po´rtico limpia rejas, para su visualizacio´n en
un Interfaz Hombre-Ma´quina (IHM). Este sistema mantendra´
comunicacio´n constante con el sistema de control del po´rtico
limpia rejas, con la finalidad de compartir datos que permitan
mejorar la limpieza de las rejas.
Adema´s, el sistema de deteccio´n de obstrucciones funcio-
nara´ independientemente al po´rtico limpia rejas, para que en
caso de falla, el po´rtico limpia rejas pueda funcionar en modo
de operacio´n manual y semiautoma´tico.
DISEN˜O DEL CONTROL DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE
LAS REJILLAS
Este trabajo se enfoca en la modernizacio´n del control del
sistema de limpieza de las rejas de la toma de carga de la
CHA. Una vez estudiado el estado actual del sistema (Seccio´n
), se propone que el sistema cuente con lo siguiente:
Sistema de deteccio´n de obstrucciones en las rejas com-
pletamente funcional.
Co´digos de programacio´n del control manual del po´rtico
limpia rejas mejorados.
Modos de operacio´n semiautoma´tica y automa´tica del
po´rtico limpia rejas completamente funcionales.
Interfaz gra´fica para el control y monitoreo del po´rtico
limpia rejas y sistema de deteccio´n de obstruccio´n.
Sistema de comunicacio´n entre los dos subsistemas.
Sistema de control que permita el trabajo en conjunto de
los dos subsistemas, manteniendo la independencia entre
ambos en caso de fallas.
En la Figura 4 se muestra el diagrama de bloques con el
cual se cubrio´ todos los requerimientos propuestos para la
modernizacio´n.
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Figura 4. Diagrama de bloques del po´rtico limpia rejas y del sistema de
verificacio´n de obstrucciones.
El sistema como un todo funciona de la siguiente manera:
El subsistema del po´rtico limpia rejas mantiene comu-
nicacio´n constante con el subsistema de deteccio´n de
obstrucciones.
En modo manual, el operador puede activar cada meca-
nismo (ver Tabla VIII) individualmente.
En modo semiautoma´tico, la limpieza de todas las rejas
se realiza mediante una orden enviada por el operador.
En modo automa´tico, la limpieza se realiza u´nicamente
en aquellas rejas en las cuales el sistema deteccio´n de
obstrucciones ha detectado una diferencia de presio´n que
indique que existe basuras adheridas en las mismas.
Po´rtico Limpia Rejas
Para el control de este subsistema se utilizara´ un PLC, que
de acuerdo a las variables del proceso debera´ contar con al
menos 24 entradas digitales, 16 salidas digitales y una entrada
analo´gica para el control de posicio´n del carro limpia rejas. En
las tablas 1 y 2 se detallan el uso de cada una de las entradas y
salidas de acuerdo a las necesidades del sistema. Considerando
esto, y la disponibilidad de equipos en las bodegas de la CHA,
se escogio´ el PLC S7 1200 CPU 1214C AC/DC/Rly de la
familia Simatic (SIEMENS, 2017b); entre las caracterı´sticas
principales que ofrece se destacan las siguientes:
Memoria de trabajo de 100 KB
Memoria de carga 4 MB
Memoria remanente 10 KB
Conexio´n PROFINET para programacio´n, HMI y comu-
nicacio´n PLC-PLC
I/O integradas; hasta 3 mo´dulos de comunicacio´n para
comunicacio´n serie; hasta 8 mo´dulos de sen˜ales para
ampliacio´n I/O.
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Tabla 1
ENTRADAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DEL PO´RTICO
LIMPIA REJAS
DESCRIPCIO´N TOTAL
Finales de carrera 9
Preso´statos 4
Estado de Te´rmicos de motores 3
Limitador de esfuerzo de sobrecarga 1
Cable flojo 1
Sensores inductivos 5
Proteccio´n rampa mo´vil 1
TOTAL 24
Tabla 2
SALIDAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DEL PO´RTICO
LIMPIA REJAS
DESCRIPCIO´N TOTAL
Motores 12
Compresor 1
La´mparas 1
Electrova´lvulas 2
TOTAL 16
Sistema de deteccio´n de obstrucciones en las rejas
Para el control de este subsistema se utilizara´ un PLC que
cuente con un mı´nimo de 6 entradas digitales, 6 entradas
analo´gicas y 8 salidas digitales. En las tablas 3, 4 y 5 se
detallan el uso de cada una de las entradas y salidas de
acuerdo a las necesidades del sistema. Considerando esto, y
la disponibilidad de equipos en las bodegas de la CHA, se
escogio´ el PLC S7 1200 CPU 1212C DC/DC/Rly (SIEMENS,
2017a); entre las principales caracterı´sticas de este equipo se
enumeran las siguientes:
Memoria de trabajo de 50 KB
Memoria de carga 1 MB
Memoria remanente 10 KB
Conexio´n PROFINET para programacio´n, HMI y comu-
nicacio´n PLC-PLC
I/O integradas; hasta 2 mo´dulos de comunicacio´n para
comunicacio´n serie; hasta 8 mo´dulos de sen˜ales para
ampliacio´n I/O.
Para la eleccio´n de los sensores de presio´n, se determino´ la
presio´n hidrosta´tica ejercida por la columna del lı´quido en el
embalse, usando la ecuacio´n (1).
P = δ × g × h, (1)
siendo:
P : Presio´n hidrosta´tica.
δ: Densidad del fluido.
g: Aceleracio´n de la gravedad.
h: Altura de la superficie del fluido.
Con la altura en el umbral de las rejas 14 m TRASINCA-
CONSULT (2017), densidad del agua y la gravedad (δ =
1000Kg/m3, g = 9,8m/s2 (Sole´, 2012)), se tiene que la
presio´n hidrosta´tica en estas condiciones es 19,89 psi. Por este
motivo y considerando los equipos disponibles en las bodegas
la CHA, se eligio´ el sensor de presio´n P220 de Siemens, el
cual tiene un rango de medicio´n de 0 a 150 psi.
Tabla 3
ENTRADAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE DETECCIO´N DE
OBSTRUCCIONES
DESCRIPCIO´N TOTAL
Mando de arranque del compresor 1
Mando de parada del compresor 1
Preso´stato de arranque del compresor 1
Te´rmico 1
Selector operacio´n Manual/Automa´tico Compresor 1
Mando de prueba de la´mparas 1
TOTAL 6
Tabla 4
ENTRADAS ANA´LOGAS DEL NUEVO SISTEMA DE DETECCIO´N DE
OBSTRUCCIONES
DESCRIPCIO´N TOTAL
Presiones aguas arriba de la reja 2
Presiones aguas abajo de la reja 2
Presiones en el tu´nel de carga 2
TOTAL 6
Tabla 5
SALIDAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE DETECCIO´N DE
OBSTRUCCIONES
DESCRIPCIO´N TOTAL
Compresor 1
Luces indicadoras 7
TOTAL 8
Proceso de limpieza de un pan˜o
La Figura 5 muestra el diagrama de flujo para la activacio´n se-
cuencial de los mecanismos para la limpieza de una reja. Este
proceso se realiza en cada una de las tres funcionalidades del
po´rtico limpia rejas (manual, semiautoma´tico y automa´tico).
La traslacio´n y correcta ubicacio´n del po´rtico frente a un
pan˜o se efectu´a mediante el uso de 5 sensores inductivos
(SIEMENS, 2017c) de proximidad que pasan sobre 12 zonas
de deteccio´n. En la Figura 7 se muestra el panel de sensores
inductivos y las zonas de deteccio´n.
Las zonas de deteccio´n son placas meta´licas codificadas que
se encuentran sobre la loza de la bocatoma (Figuras 6 y 7). Al
pasar sobre ellas, los sensores generan un valor binario que es
interpretado por el PLC del sistema.
DISEN˜O DE LA RED DE COMUNICACIO´N
El nuevo sistema de control cuenta con varios elementos que
se encuentran enlazados en una red de a´rea local wireless
(WLAN), se considera este tipo de red puesto que los equipos
esta´n ubicados en un perı´metro menor a 100m y que el PLC
del po´rtico limpia rejas se mueve con este. La Figura 8 muestra
los equipos que constituyen la red LAN.
En esta red el PLC del sistema de deteccio´n de obstruccio-
nes funciona como servidor, mientras que el PLC del po´rtico
limpia rejas y la HMI TP 1500 Comfort actu´an como clientes.
Para establecer la conexio´n entre los dispositivos estos deben
encontrarse en la misma red. A cada equipo se le asigna una
direccio´n IP y una ma´scara de subred. Las direcciones IP
dependen del tipo de red, en este caso se va a disen˜ar una
red LAN, por lo que las IP deben estar en el mismo rango de
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Figura 5. Diagrama de flujo para la activacio´n secuencial de los mecanismos
para la limpieza de una reja.
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Figura 6. Panel se sensores inductivos y las zonas de deteccio´n.
red con el fin de que el equipo terminal acceda a cada uno de
los dispositivos que conforman la LAN. De esta manera, se
establece la asignacio´n de direcciones IP, como se indica en
la Tabla VI.
Interfaz Humano Maquina (IHM)
La IHM permite al operador monitorear y controlar un proceso
ya sea de una manera local o remota. Para el desarrollo del
proyecto se utilizo´ la pantalla TP1500 Comfort de Siemens ?.
A efectos de facilitar el manejo de la IHM, el disen˜o de
las pantallas se realizo´ tomando ciertos requisitos solicitados
por el personal encargado, y otros que permiten al operador
Zona de lectura de sensores para el 
reconocimiento del número de paño
Zona de lectura del sensor 
de posicionamiento 
Figura 7. Zona de deteccio´n de los sensores inductivos, para los pan˜os 1,5
y 8.
PLC Pórtico limpia rejas
HMI
PLC Sistema de detección 
de obstrucciones en las 
rejas
Ethernet
Figura 8. Red LAN del nuevo sistema de control del sistema de limpieza de
las rejillas.
una fa´cil adaptacio´n a esta tecnologı´a. Las caracterı´sticas
principales para la interfaz son:
Disen˜o simple y este´tico.
Orden lo´gico de las pantallas.
Correcto etiquetado de todos los objetos en la pantalla.
Visualizacio´n del estado de los mecanismos del sistema
y fallas del sistema.
Visualizacio´n de un listado de alarmas para posible
deteccio´n de fallas del sistema.
Visualizacio´n del estado de las rejas.
Utilizacio´n el co´digo de colores del estado de los objetos
del sistema (rojo para objeto en funcionamiento y verde
para objeto en reposo).
La estructura de la IHM, se conforma de varias pantallas, las
cuales presentan distintas opciones para el control y monitoreo
del proceso, en la Figura 9 se presenta la estructura del
funcionamiento de la interfaz.
Tabla 6
DIRECCIONES IP DE LOS EQUIPOS DE LA RED LAN
Equipo Direccio´n IP Ma´scara de Subred
PLC Po´rtico limpia rejas 192.168.0.3
PLC Deteccio´n Obstrucciones
en las rejas (Perdida de carga) 192.168.0.4 255.255.255.0
IHM 192.168.0.2
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Figura 9. Estrutura de la HMI del Po´rtico limpia rejas.
PRUEBAS Y RESULTADOS
A continuacio´n, se presentan los resultados de las pruebas de
funcionamiento del control implementado (manual, semiau-
toma´tico y automa´tico), y se analiza la informacio´n obtenida.
En la Tabla 8 se muestran los resultados de la operacio´n
manual del Po´rtico limpia rejas.
Tabla 7
OPERACIO´N MANUAL DEL PO´RTICO LIMPIA REJAS
MECANISMOS DEL SISTEMA ¿Cumple condiciones previas para
activacio´n de los mecanismos?
Motores de traslacio´n SI
Accionamiento de la traba meca´nicas SI
Accionamiento de la rampa mo´vil SI
Apertura o cierre del rastrillo SI
Movimiento del carro limpia rejas SI
Operacio´n del compresor SI
En las siguientes tablas se indican los resultados para modo
de funcionamiento automa´tico y semiautoma´tico 1.
Tabla 8
OPERACIO´N SEMIAUTOMA´TICA DEL PO´RTICO LIMPIA REJAS
PROCESO RESULTADO
1 Ubicacio´n correcta en el centro del pan˜o BIEN
2 Activacio´n de traba meca´nica BIEN
3 Activacio´n de rampa mo´vil BIEN
4 Activacio´n del rastrillo BIEN
5 Descenso del carro limpia rejas hasta que se
active el fin de carrera de lı´mite inferior izaje principal BIEN
6 Cierre del rastrillo en el paso 5 BIEN
7 Ascenso del carro limpia rejas hasta que se
active el fin de carrera de lı´mite superior izaje principal BIEN
8 Bajar rampa mo´vil BIEN
9 Apertura del rastrillo BIEN
10 Cierre del rastrillo en el paso 9 BIEN
11 Sacar traba meca´nica BIEN
12 Avanzar al siguiente pan˜o y empezar con el paso 1 BIEN
Interfaz Humano Ma´quina (IHM)
La interfaz implementada en WinCC mediante la cual se
puede controlar el po´rtico limpia rejas en forma manual,
semiautoma´tica y automa´tica se muestra en las siguientes
figuras.
1En la Tabla 9, OBS y SO corresponde a reja obstruida y reja semiobstruida
respectivamente.
Tabla 9
OPERACIO´N AUTOMA´TICA DEL PO´RTICO LIMPIA REJAS
ALARMAS REPETICIO´N
Reja 2 Reja 2 Reja 3 Reja 3 OPERACIO´N
OBS SO OBS SO
Limpieza de
ON ON todas las rejas 2 BIEN
Limpieza de
ON ON todas las rejas 2 BIEN
Limpieza de
ON todas las rejas 2 BIEN
Limpieza de
ON todas las rejas 2 BIEN
Limpieza de
ON todas las rejas 2 BIEN
Limpieza de
ON todas las rejas 2 BIEN
En la Figura 10, se observa la IHM para el control manual
del po´rtico limpia rejas, en ella se encuentran los botones de
accionamiento de cada mecanismo del sistema.
Figura 10. Interfaz de usuario para el control manual del Po´rtico limpia rejas.
En la Fig. 11, se observa la IHM para el control semiau-
toma´tico del po´rtico limpia rejas, en ella se encuentran los
botones para el inicio de operacio´n semiautoma´tica.
Figura 11. Interfaz de usuario para el control semiautoma´tico del Po´rtico
limpia rejas.
En la Figura 12, se observa la IHM para el control automa´ti-
co del po´rtico limpia rejas, en ella se encuentran el estado de
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las rejas y los botones para el inicio de operacio´n automa´tica.
Figura 12. Interfaz de usuario para el control automa´tico del Po´rtico limpia
rejas.
CONCLUSIONES
En este artı´culo se estudio el funcionamiento de un sistema
de limpieza de las rejillas de una bocatoma de una represa,
la factibilidad de su modernizacio´n y su posterior disen˜o para
la Central Hidrole´ctrica Agoya´n. El sistema esta´ constituido
por el po´rtico limpia rejas y el sistema de deteccio´n de
obstrucciones en las rejas conectados a una red WLAN.
El po´rtico limpia rejas se encarga de recoger los materiales
extran˜os adheridos en las rejas, mientras que el sistema de
deteccio´n de obstrucciones en las rejas envı´a las sen˜ales de
rejas obstruidas para la operacio´n automa´tica del mismo. Para
la operacio´n del po´rtico limpia rejas se cuenta con un panel
ta´ctil ubicado en la cabina del po´rtico, que permite operar al
mismo en tres modos: manual, semiautoma´tico y automa´tico.
El sistema de deteccio´n de obstrucciones en las rejas esta´
constituido por un PLC y sensores para la medicio´n de presio´n
aguas arriba y presio´n aguas abajo de la reja, los cuales
permiten la deteccio´n de una obstruccio´n en las rejas.
El sistema disen˜ado permite aprovechar los equipos meca´ni-
cos que au´n eran funcionales en el sistema a la vez que
moderniza el control del mismo, y permite no solo una comu-
nicacio´n entre los subsistemas, sino que debido a los equipos
utilizados se puede a futuro conectarlo al Sistema Digital de
Supervisio´n y Control (SDSC) de la Central Agoya´n. Se debe
notar que la modernizacio´n de un sistema que forma parte de
la infraestructura de la generacio´n ele´ctrica del paı´s, permite
que este a largo plazo tenga una mayor confiabilidad debido al
decremento de paros forzados para mantenimiento correctivo.
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